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1. Alapadatok 

A terület elhelyezkedését jól szemlélteti a 3. sz. mellékletben elhelyezett átnézeti helyszínrajz.  

A Sárvári Mezőgazdasági Zrt. vizsgált telephelye Uraiújfalu község Szentivánfa elnevezésű 

területén helyezkedik el, a 0289 helyrajzi számú külterületi ingatlanon. Közúton, a 86. számú 

főútról, Vámoscsalád, illetve Uraiújfalu felől közelíthető meg. 

A telephely keleti oldalán az Uraiújfalut és Vámoscsaládot összekötő közút, míg az északi oldalán 

egy földút halad. A közút és a földút másik oldalán, valamint a telephelytől nyugatra és délre is 

szántóterületek vannak. Délkeleti sarkán, a közút másik oldalán egy volt baromfitelep található. 

 

A beavatkozással érintett terület sarokponti koordinátái: 

EOV Y (m) EOV X (m) 

492341 227848 

492368 227822 

492354 227727 

492313 227724 

492263 227759 

492262 227793 

492284 227827 

 

1.1. A monitoring keretében vizsgált környezeti elemek felsorolása  

A monitoring keretében a vizsgált területen található figyelőkútból származó felszín alatti víz, illetve 

földtani közeg került vizsgálatra. 

1.2. A kármentesítési monitoringra kötelezett adatai 

Sárvári Mezőgazdasági Zrt. 

9600 Sárvár, Várkerület 26. 
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1.3. A szennyezett terület tulajdonosainak, kezelőinek adatai 

Helyrajzi szám Tulajdonos Címe Művelési ág 
Uraiújfalu 0289 Sárvári Mg. Zrt 9600 Sárvár, Várkerület 26. kivett major 

Uraiújfalu 0275/5 
Magyar Állam/ 

Útgazdálkodási és 
Koordinációs Központ 

1024 Budapest, Lövőház u.29. kivett közút 

Uraiújfalu 
0269/15 osztatlan közös tulajdon - szántó 

 

1.4. A kármentesítési monitoring tervezőjének neve 

Golder Associates (Magyarország) Zrt. 

1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 54. 

Lonsták László (V5-1, V3d-2) 

 

1.5. A kármentesítési monitoring kivitelezőjének, a dokumentáció készítőjének adatai, 

működési, szakértői engedélyek száma, érvényessége 

Penta-Kör Kft. 

9012 Győr, Vadvirág u. 24. 

 

 Plangenauer Dávid környezetgazdálkodási mérnök 

Mérnöki kamarai nyilvántartási szám: MMK 08-1093. 

A jogosultságok másolata az 1. sz. mellékletben található. 

 

1.6. (D) kármentesítési célállapot határértékek 

Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H-119-

2/2006. sz. határozatában a műszaki beavatkozási tervmódosítást elfogadta, és a Sárvári 

Mezőgazdasági Zrt-t kötelezte a műszaki beavatkozási rendszer kiépítésére. A határozat alapján az 

alábbi kármentesítési határértékek kerültek meghatározásra: 
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Kockázatos komponens Kármentesítési célállapot 

határérték földtani közegben 

(mg/kg) 

Kármentesítési célállapot 

határérték talajvízben 

(μg/l) 

TPH 3000 1000 

 

2. Előzmények 

A Sárvári Mezőgazdasági Zrt. (9600 Sárvár, Várkerület 26.) kérelmére eljárás indult a Sárvári 

Mezőgazdasági Zrt. uraiújfalui keverőüzem telephelyén feltárt szennyezés kármentesítése – 

beavatkozási záródokumentáció elfogadásának vonatkozásában a Golder Associates 

(Magyarország) Zrt. által készített 14506130020 munkaszámú tervdokumentáció alapján. 

A környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek hiányosságaira tekintettel 

VAV/KTF/1256-8/2015. számon hiánypótlást rendelt el melynek teljes körű teljesítése 2015. 

augusztus 6-án megtörtént. 

Az ügy előzményét képezi, hogy a területen folytatott tényfeltárási munkálatokról készült 

tényfeltárási záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv az Észak-dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H-12054-14/2004. számú 

határozatában elfogadásra került. 2005-ben a tényfeltárási záródokumentáció és műszaki 

beavatkozásiterv felülvizsgálatra került, és új műszaki beavatkozási terv került jóváhagyásra a H-

11441-2/2005. számú határozatban. 2014 júliusában műszaki beavatkozási záródokumentáció 

került benyújtásra, melyet a környezetvédelmi hatóság 11283-15/2014. számú határozatában 

elutasított és kötelezést adott ki a műszaki beavatkozás folytatására. Az újabb műszaki beavatkozási 

záródokumentáció 2015. június 25-én került benyújtásra a környezetvédelmi hatósághoz, melynek 

6.2. fejezete, amely javaslatot tesz az utómonitoring rendjére és dokumentálására 2015 

augusztusában módosításra került. 

A műszaki beavatkozás részeként a területen jelenlévő szennyezés kezelésére 39 db levegőinjektáló 

kútból, 45 db levegőztető furatból és 18 db monitoring kútból álló rendszert üzemeltettek 2008 és 

2015 között. A kutakban időnként megjelenő felúszó szénhidrogén fázis a kármentesítés során 

lefölözésre került. 

A 2014. és 2015. évi monitoring mintavételek alkalmával már nem jelentkezett önálló fázisú 

szénhidrogén a kutakban. 
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A felszín alatti vízben jelenlévő oldott szénhidrogén szennyeződés kiterjedése és koncentrációja 

jelentősen csökkent a műszaki beavatkozás ideje alatt. Az utolsó, 2015. április 2-i mintavételek 

laboratóriumi vizsgálatai alapján egyetlen kútban sem jelentkezett (D) kármentesítési (1000 µg/l) 

és (B) szennyezettségi (100 µg/l) határértéket meghaladó TPH koncentráció. 

A műszaki beavatkozás során talajvizsgálatok nem történtek, azonban a műszaki beavatkozási 

záródokumentáció elkészítése előtt aktualizáló mintavételezésre került sor földtani közeg 

tekintetében. 

A talajmintavételekre 2015. május 13-án és 18-án került sor a telephely 3 pontján (15/1, 15/2, 

15/3). A mintavételi pontok a talajszennyeződés forrásterületén (15/3), a szennyezett terület 

határán (15/2) és a folyamatos emberi tartózkodással jellemezhető humánegészségügyi 

szempontból legkockázatosabb (15/1) területeken lettek kijelölve. A talajból 0,5 méterenként 

vettek pontmintát 3 méteres mélységig és a talajminták TPH koncentráció értékeit méterenként 

vizsgálták meg. A minták mindegyike (D) kármentesítési határérték (3000 mg/kg) alatti 

eredményeket mutatott, azonban (B) szennyezettségi határértéket (100 mg/kg) meghaladó 

szennyezettség mindhárom mintavételi helyen mutatkozott. A 15/1. pont 2 méteres mélységében 

578 mg/kg, 3 méteres mélységében 121 mg/kg; a 15/2.pont 2 méteres mélységében 310 mg/kg, 3 

méteres mélységében 171 mg/kg; a 15/3. pont 2 méteres mélységében 2730 mg/kg, 3 méteres 

mélységében 1870 mg/kg volt a TPH koncentráció értéke. 

A műszaki beavatkozási záródokumentáció 8 db kútból (05/1, 05/2, 05/3, M1, M2, F10, F12, F17) 

álló monitoring rendszer üzemeltetésére tett javaslatot. A monitoringra kijelölt kutak közül 2 db 

(05/2, 05/3) a szennyezés forrásterületein, illetve 6 db (05/1, M1, M2, F10, F12, F17) a szennyezés 

peremterületein helyezkedik el, amely így alkalmas a területen fennmaradt szennyezés nyomon 

követésére. 

A Vas Megyei Kormányhivatal VAV/KTVF/1256-18/2015. iktatószámú határozatával elfogadta 

a Golder Associates (Magyarország) Zrt. által készített beavatkozási záródokumentációt, egyben 

kármentesítési monitoring végzésére kötelezte a Sárvári Mezőgazdasági Zrt-t az alábbiak szerint: 

 a kijelölt 8 db monitoring kútban negyedéves gyakorisággal kell mérni a vízszintet, 

 éves gyakorisággal meg kell határozni a kutak talajvizének TPH koncentrációját, 

 mintavételezéskor a minták pH, vezetőképesség, hőmérséklet, oldott oxigén, redox-

potenciál paramétereit mérni és rögzíteni kell, 

 az utómonitoring lezárását megelőzően a szennyezés forrásterületein TPH tekintetében 

vizsgálatokat kell végezni. 
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Ezek után a Sárvári Mezőgazdasági Zrt. (9600 Sárvár, Várkerület 26.) megbízta a Penta-Kör Kft-t, 

hogy az uraiújfalui keverőüzem területére vonatkozó, fenti határozat szerinti kármentesítési 

monitoring tevékenységet végezze el, illetve készítse el az eredményeket dokumentáló éves 

jelentéseket, majd a monitoring záródokumentációt. 

 

Jelen dokumentáció a kármentesítési monitoring tevékenység lezárását szolgáló eredmények 

összefoglalását tartalmazza. 

 

3. A kármentesítés korábbi szakaszaiban kialakított kármentesítési 

monitoring bemutatása 

3.1. A monitoring rendszer létesítményeinek bemutatása 

A kármentesítési monitoring rendszer elemeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Kút jele 
EOV Y EOV X 

Csőperem 
mag. 

Talpmélység Szűrőzés 

m m mBf m m-m 

05/1 492197,01 227803,42 148,61 6,0 1,0-5,5 
05/2 492295,42 227813,97 148,74 6,0 1,0-5,5 
05/3 492298,79 227777,67 148,56 6,0 1,0-5,5 
M1 492355,53 227799,76 149,07 7,0 1,0-6,5 
M2 492347,56 227737,74 149,18 7,0 1,0-6,5 
F10 492252,01 227929,80 148,79 4,5 0,5-4,0 
F12 492345,12 227890,40 148,70 4,5 0,5-4,0 
F17 492324,30 227699,66 149,09 4,5 0,5-4,0 

 

4. A kármentesítési monitoring bemutatása  

4.1. A vizsgált paraméterek köre, gyakorisága, a mérések, észlelések, és a mintavételezések 

módszertana 

A hatósági határozat értelmében a monitoring tevékenység során a területen található 8 db 

monitoring kútban negyedévente történt talajvízszint mérés, évente vízmintavétel és analitika TPH 

tartalomra, valamint az utolsó évben a szennyezés forrásterületein talajmintavétel és analitika 

történt a földtani közeg TPH tartalmának meghatározása céljából. 
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4.2. Az értékelés eredménye 

Vízszintészlelés 

A területen kialakított kutakból (lásd a 4. sz. mellékletben található helyszínrajzokat) a 

vízszintészlelések és a mintavételezések az alábbi táblázatban feltüntetett időpontokban történtek: 

 

 

 

Ahogyan az alábbi diagrammon látszik, 2016-tól 2017. III. negyedévig csaknem folyamatosan 

csökkentek a vízszintek a figyelőkutakban, majd 2018. I. negyedévéig emelkedés, azóta pedig ismét 

csökkenés figyelhető meg: 

 

 

 

Szabad szénhidrogén fázist a kármentesítési monitoring tevékenység alatt egyetlen monitoring 

kútban sem észleltünk. 

  

2016.03.17 2016.05.18 2016.08.26 2016.11.08 2017.03.17 2017.06.07 2017.09.07 2017.10.20 2018.03.23 2018.06.16 2018.08.24 2018.10.29 2019.03.12 2019.06.18 2019.08.05 2019.10.01

05/1 146,55 146,35 146,02 145,68 145,95 145,88 145,29 145,25 146,15 146,08 145,74 145,77 145,62 145,43 145,26 145,07
05/2 146,16 145,98 145,72 145,31 145,64 145,48 145,03 144,98 145,81 145,76 145,45 145,41 145,30 145,11 144,92 144,72
05/3 146,39 146,19 145,90 145,50 145,83 145,66 145,21 145,16 145,99 145,95 145,64 145,61 145,49 145,32 145,14 144,96
M1 146,12 145,88 145,72 145,27 145,67 145,47 145,04 145,00 145,84 145,75 145,48 145,44 145,33 145,15 144,97 144,80
M2 146,15 145,97 145,75 145,19 145,69 145,51 145,07 145,05 145,86 145,84 145,52 145,49 145,37 145,18 145,00 144,83
F10 146,25 146,10 145,79 145,40 145,75 145,57 144,93 145,07 145,93 145,86 145,50 145,50 145,40 145,23 145,02 144,87
F12 146,16 145,94 145,71 145,25 145,66 145,47 144,88 145,02 145,84 145,75 145,47 145,43 145,34 145,15 144,98 144,81
F17 146,19 145,97 145,79 145,31 145,74 145,57 145,11 145,08 145,90 145,84 145,57 145,53 145,42 145,22 145,04 144,88

Talajvízszint a csőperemtől (mBf)
Kút jele

144,50

145,00

145,50

146,00

146,50

147,00

2016.01.01 2016.07.19 2017.02.04 2017.08.23 2018.03.11 2018.09.27 2019.04.15 2019.11.01

V
íz
sz
in
t 
(m

B
f)

Dátum

Vízszint változása a figyelőkutakban
2016‐2017‐2018‐2019.

05/1 05/2 05/3 M1 M2 F10 F12 F17
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Talajvízminta-vételek 

Az MSZ ISO 5667-11:2012. szabvány szerinti talajvízminta vétel előtt folyadékszint mérésre, 

tisztító szivattyúzásra, valamint helyszíni vízkémiai paraméterek (pH, vezetőképesség, hőmérséklet, 

oldott oxigén, redox-potenciál) mérésére került sor. A mintavételeket a Vidra Kft. (a NAH által 

NAH-7-0034/2018 számon akkreditált mintavevő szervezet) munkatársai végezték. 

 

A talajvízminta-vételek során mért helyszíni vízkémiai paraméterek a következők voltak: 

 

2016. március 17. 

Kút 
jele 

pH 

fajlagos 
elektromos 

vezetőképesség 

víz-
hőmérséklet 

oldott 
oxigén 

redox-
potenciál 

µS/cm °C mg/l mV 

05/1 7,11 466 9,1 4,1 -5,0 
05/2 6,81 738 10,4 1,1 10,9 
05/3 7,07 623 9,8 2,65 -6,7 
M1 6,95 964 10,8 1,42 1,4 
M2 7,08 983 10,8 1,75 -4,5 
F10 6,65 819 9,2 3,45 18,7 
F12 6,96 929 10,2 1,69 3,3 
F17 6,75 795 11,7 3,95 14,0 

 

2017. március 17. 

Kút 
jele 

pH 

fajlagos 
elektromos 

vezetőképesség 

víz-
hőmérséklet 

oldott 
oxigén 

redox-
potenciál 

µS/cm °C mg/l mV 

05/1 7,33 470 8,8 1,98 -31 
05/2 7,25 703 9,9 2,42 -19 
05/3 7,29 802 9,4 2,26 -26 
M1 7,14 979 10,2 1,87 -18 
M2 7,33 855 10,4 1,91 -26 
F10 7,24 779 9,2 2,87 -22 
F12 7,18 860 9,6 1,95 -20 
F17 7,14 678 11,0 2,58 -14 
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2018. március 23. 

Kút 
jele 

pH 

fajlagos 
elektromos 

vezetőképesség 

víz-
hőmérséklet 

oldott 
oxigén 

redox-
potenciál 

µS/cm °C mg/l mV 

05/1 7,05 521 7,8 2,03 -9,1 
05/2 6,86 1225 9,5 3,18 0,2 
05/3 7,02 674 9,2 1,87 -8,3 
M1 7,06 1450 9,5 2,14 -10,5 
M2 6,96 904 10,4 3,26 -4,8 
F10 6,66 959 7,8 2,51 11,2 
F12 7,03 898 8,6 1,17 -8,7 
F17 6,88 843 10,1 2,69 -1,2 

 

2019. március 12. 

Kút 
jele 

pH 

fajlagos 
elektromos 

vezetőképesség 

víz-
hőmérséklet 

oldott 
oxigén 

redox-
potenciál 

µS/cm °C mg/l mV 

05/1 7,09 529 9,3 1,28 -5,2 
05/2 6,97 1140 9,6 2,19 -1,2 
05/3 7,08 714 10,2 0,93 -3,6 
M1 7,21 1249 11,2 6,86 -11,9 
M2 6,93 898 11,2 1,85 3,9 
F10 6,66 822 9,7 2,59 19,2 
F12 6,93 802 10,3 1,33 4,3 
F17 6,79 721 12,5 4,55 11,5 

 

A talajvízminták légmentesen zárható üvegekbe kerültek, melyeket a vizsgáló laboratórium 

bocsátott a mintavevő szervezet rendelkezésére, és hűtött állapotban kerültek a vizsgáló 

laboratóriumba. 

 
Talajminta-vételek 

A 2019. március 12-én kialakított 2 db ideiglenes kiképzésű talajvízmintavételi pont paramétereit a 

következő táblázat tartalmazza: 
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Furat 

jele 

EOV X EOV Y Talpmélység 

(m) (m) (m) 

UT-1 227792 492298 6,0 

UT-2 227780 492332 6,0 

 

Az MSZ 21470-1:1998 szabvány szerinti talajminta-vételt a Vidra Kft. (a NAH által NAH-7-

0034/2018 számon akkreditált mintavevő szervezet) munkatársai végezték. 

A talajminták légmentesen zárható barna üvegekbe kerültek, melyeket a vizsgáló laboratórium 

bocsátott a mintavevő szervezet rendelkezésére, és hűtött állapotban kerültek a vizsgáló 

laboratóriumba. 

 

Analitikai vizsgálatok – felszín alatti víz: 

Az analitikai vizsgálatokat MSZ 1484-7:2009, WBSE-26:2009 5.2. szakasz, WBSE-75:2011 

szabványok szerint a Wessling Hungary Kft. (a NAH által NAH-1-1398/2015 számon akkreditált 

vizsgálólaboratórium) laboratóriumában végezték el összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) 

tartalomra. 

 

A vizsgálati eredményeket a felszín alatti víz vonatkozásában előírt (D) kármentesítési célállapot 

határértékhez viszonyítottuk: 

 

Kút/minta 
jele 

2016. 2017. 2018. 2019. 

Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) tartalom a 
figyelőkutak talajvizében 

µg/dm3 

05/1 <50 <50 <50 <50 
05/2 86 <50 <50 <50 
05/3 <50 161 <50 <50 
M1 <50 <50 <50 227 
M2 <50 <50 <50 <50 

F10 <50 <50 <50 <50 
F12 <50 <50 <50 <50 
F17 <50 <50 <50 <50 

(D) hé. 1000 
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A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a kármentesítési monitoring tevékenység 

során minden alkalommal (D) kármentesítési célállapot határérték alatt maradt a vizsgált kutakban 

a talajvíz TPH koncentrációja. 

 

A vizsgálati és mintavételi jegyzőkönyvek az 5. sz. mellékletben találhatók. 

 

Analitikai vizsgálatok – földtani közeg: 

Az analitikai vizsgálatokat MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz, WBSE-26:2009 5.3. szakasz, WBSE-

75:2011 szabványok szerint a Wessling Hungary Kft. (a NAH által NAH-1-1398/2015 számon 

akkreditált vizsgálólaboratórium) laboratóriumában végezték el összes alifás szénhidrogén (TPH 

C5-C40) tartalomra. 

 

A vizsgálati eredményeket a földtani közeg vonatkozásában előírt (D) kármentesítési célállapot 

határértékhez viszonyítottuk: 

 

2019. 

Minta jele 

Összes alifás 
szénhidrogén 
(TPH C5-C40) 

mg/kg sz.a. 

UT-1/3,0m <50 
UT-1/6,0m <50 
UT-2/3,0m <50 
UT-2/6,0m <50 

(D) hé. 3000 

 

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált talajmintákban nem volt (D) 

kármentesítési célállapot határértéket meghaladó a TPH koncentrációja. 

 

A vizsgálati és mintavételi jegyzőkönyvek az 5. sz. mellékletben találhatók. 
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4.3. Monitoring eredményeinek összefoglaló bemutatása 

 

A vizsgálati eredményekből összességében megállapítható, hogy a kármentesítési 

monitoring tevékenység során vizsgált minták közül sem a talajvízben, sem a talajban nem 

volt (D) kármentesítési célállapot határértéket meghaladó a TPH koncentrációja. 

 

5. Javaslatok 

 

Mivel sem a felszín alatti vízben, sem a földtani közegben a kármentesítési monitoring tevékenység 

végzése során nem volt (D) kármentesítési célállapot határérték túllépés, ezért javasoljuk a 

kármentesítési monitoring tevékenység lezárását. Javasoljuk a monitoring kutak vonatkozó 

szabvány alapján való eltömedékelését, megszüntetését, az ehhez szükséges vízjogi engedély 

megszerzését. 

 

 

 

 

Plangenauer Dávid 

környezetgazdálkodási agrármérnök 

szakértő 
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6. Mellékletek  

 
1. Jogosultság igazolása 

2. Hatósági határozat másolata 

3. Átnézeti helyszínrajz 

4. A talajvíz megfigyelő rendszer elemeinek elhelyezkedését és a vizsgálati eredményeket 

bemutató helyszínrajzok 

5. Vizsgálati és mintavételi jegyzőkönyvek 
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4. sz. melléklet 

A talajvíz megfigyelő rendszer elemeinek elhelyezkedését és a vizsgálati eredményeket 

bemutató helyszínrajzok 
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Munka azonosító jele: 
Uraiújfalu, Szentivánfai 
Keverőüzem (2017/K/01749) 

Vizsg. jegyzők. sz.:  
386582/1; 
2017.03.29. 

Jegyzőkönyv érvényesség 

ellenőrzés. 
 

 
 
 
 
 

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
 

Megrendelő: Penta-Kör Mérnökszolgálati Kft. 
9012 Győr, Vadvirág utca 24. 2. em. 5. 

Munka azonosító jele: Uraiújfalu, Szentivánfai 
Keverőüzem (2017/K/01749)  

 
Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 386582/1 

A NAH által NAH-1-1398/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
 
 
 
 

Analitika kezdete: 2017.03.21 
Analitika vége: 2017.03.29 

 
 
 
 

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére 
bocsátott mintákra vonatkoznak.  

A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes 
terjedelmében sokszorosítható.  

 

 

 

http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1047+Budapest,+Fóti+út+56
http://www.wessling.hu/
https://wcheck.wessling.hu/v/hu/386582/1/803C0C1513704EE3B98E43788633C71F
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Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) meghatározása 

Minta jellege: Felszín alatti víz 
  

(1) MSZ 1484-7:2009 
(2) WBSE-26:2009 5.2. szakasz 

(3) WBSE-75:2011 

Minta jele 

Összes alifás 
szénhidrogén  

(TPH C5-C40) 1, 2, 3 
g/dm3 

05/1 <50 
05/2 <50 
05/3 161 
M1 <50 
M2 <50 
F10 <50 
F12 <50 
F17 <50 

 
A vizsgálatok során használt készülékek: HP-6890-GC_04-FID/FID; HP-6890-GCMS_09-5975 
 
 
 
 
2017. március 29. 

 
Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles. 

 Filep Zoltán 
 Laboratóriumvezető 
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érvényesség 
ellenőrzés. 

 

 
 
 
 
 

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
 

Megrendelő: Penta-Kör Mérnökszolgálati Kft. 
9012 Győr, Vadvirág utca 24. 2. em. 5. 

Munka azonosító jele: Uraiújfalu, szentivánfai 
keverőüzem (2018/K/02085)  

 
Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 454266/1 

A NAH által NAH-1-1398/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
 
 
 
 

Analitika kezdete: 2018.03.27 
Analitika vége: 2018.04.05 

 
 
 
 

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére 
bocsátott mintákra vonatkoznak.  

A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes 
terjedelmében sokszorosítható.  

 
 
 

http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
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Munka azonosító jele: 
Uraiújfalu, szentivánfai 
keverőüzem (2018/K/02085) 

Vizsg. jegyzők. sz.:  
454266/1; 
2018.04.06. 

 

    
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) meghatározása 

Minta jellege: Felszín alatti víz 
  

(1) MSZ 1484-7:2009 
(2) WBSE-26:2009 5.2. szakasz 

(3) WBSE-75:2011 

Minta jele 
Összes alifás szénhidrogén 

(TPH C5-C40) 1, 2, 3 
g/dm3 

05/1 <50 
05/2 <50 
05/3 <50 
F10 <50 
F12 <50 
F17 <50 
M1 <50 
M2 <50 

 
A vizsgálatok során használt készülékek: HP-6890-GC_04-FID/FID; HP-6890-GCMS_09-5975 
 
 
2018. április 6. 

 
Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles. 

 Filep Zoltán 
 Laboratóriumvezető 
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 1 / 3 
Projekt: 
Uraiújfalu, Szentivánfa, Keverő 
üzem (2019/K/01774) 

Vizsg. jegyzők. sz.:  
522982/1; 
2019. 03. 20. 

Jegyzőkönyv érvényesség 

ellenőrzés. 
 

 
 
 
 
 
 

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
 

Megrendelő: Penta-Kör Mérnökszolgálati Kft. 
9012 Győr, Vadvirág utca 24. 2. em. 5. 

Projekt: Uraiújfalu, Szentivánfa, Keverő üzem 
(2019/K/01774)  

 
Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 522982/1  

 
A NAH által NAH-1-1398/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

 
 
 

Analitika kezdete: 2019. 03. 14. 
Analitika vége: 2019. 03. 20. 

 
 
 

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget. 
A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére 

bocsátott mintákra vonatkoznak. 
A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes 

terjedelmében sokszorosítható. 
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Projekt: 
Uraiújfalu, Szentivánfa, Keverő 
üzem (2019/K/01774) 

Vizsg. jegyzők. sz.:  
522982/1; 
2019. 03. 20. 

 

 

V
iz

sg
ál

at
i m

in
tá

ka
t 

ö
ss

ze
sí

tő
 t

áb
lá

za
t 

B
es

zá
llí

tó
: 

W
E

S
S

LI
N

G
 H

un
ga

ry
 K

ft.
 B

es
zá

llí
tá

s 
id

ej
e:

  2
01

9/
03

/1
3 

15
:0

0 
M

eg
re

n
d

el
ő

la
p

 s
zá

m
a:

 2
01

9/
00

75
52

 

M
eg

je
g

yz
és

 

    

M
in

ta
ve

vő
 

V
ID

R
A

 K
ör

ny
ez

et
ga

zd
ál

ko
dá

si
 

K
ft.

 

V
ID

R
A

 K
ör

ny
ez

et
ga

zd
ál

ko
dá

si
 

K
ft.

 

V
ID

R
A

 K
ör

ny
ez

et
ga

zd
ál

ko
dá

si
 

K
ft.

 

V
ID

R
A

 K
ör

ny
ez

et
ga

zd
ál

ko
dá

si
 

K
ft.

 

M
in

ta
vé

te
l 

ak
kr

ed
it

ál
t 

st
át

u
sz

a 

A
kk

re
di

tá
lt 

A
kk

re
di

tá
lt 

A
kk

re
di

tá
lt 

A
kk

re
di

tá
lt 

T
ar

tó
sí

tá
s 

m
ó

d
ja

 

H
űt

öt
t 

H
űt

öt
t 

H
űt

öt
t 

H
űt

öt
t 

M
in

ta
ta

rt
ó

 t
íp

u
sa

 

20
0 

m
l b

ar
na

 p
or

üv
eg

 

20
0 

m
l b

ar
na

 p
or

üv
eg

 

20
0 

m
l b

ar
na

 p
or

üv
eg

 

20
0 

m
l b

ar
na

 p
or

üv
eg

 

M
in

ta
-

m
en

n
yi

sé
g

 

20
0 

g 

20
0 

g 

20
0 

g 

20
0 

g 

E
g

ye
d

-

az
o

n
o

sí
tó

 

00
02

99
99

91
 

00
03

00
00

96
 

00
03

00
00

97
 

00
03

00
00

95
 

M
in

ta
tí

p
u

s 

T
al

aj
 

T
al

aj
 

T
al

aj
 

T
al

aj
 

M
in

ta
vé

te
l i

d
ej

e 

20
19

/0
3/

12
 

20
19

/0
3/

12
 

20
19

/0
3/

12
 

20
19

/0
3/

12
 

M
in

ta
 je

le
 

U
T

-1
/3

,0
m

 

U
T

-1
/6

,0
m

 

U
T

-2
/3

,0
m

 

U
T

-2
/6

,0
m

 

http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
http://www.wessling.hu/


Környezetanalitikai Laboratórium  

 

 
 
 

 
WESSLING Hungary Kft. 
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6. 
H-1325 Budapest, Újpest Pf. 211. 
Tel.: (+36-1) 872 3600 
www.wessling.hu 

 

A NAH által NAH-1-1398/2015 számon akkreditált 
vizsgálólaboratórium. 3 / 3 

Projekt: 
Uraiújfalu, Szentivánfa, Keverő 
üzem (2019/K/01774) 

Vizsg. jegyzők. sz.:  
522982/1; 
2019. 03. 20. 

 

    
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) 

Mintatípus: Talaj 
  

(1) MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz 
(2) WBSE-26:2009 5.3. szakasz 

(3) WBSE-75:2011 

Vizsgált paraméter Mértékegység 
Minta jele 

UT-1/3,0m UT-1/6,0m UT-2/3,0m UT-2/6,0m 
Összes alifás szénhidrogén  
(TPH C5-C40) 1, 2, 3 mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50 

 
sz.a.: szárazanyag  
 
A vizsgálatok során használt készülékek: HP-6890-GC_04-FID/FID; HP-6890-GCMS_08-5975 
 
 
2019. március 20. 

 
Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles. 

 Filep Zoltán 
 Laboratóriumvezető 
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 1 / 4 
Projekt: 
Uraiújfalu, Szentivánfa, Keverő 
üzem (2019/K/01788) 

Vizsg. jegyzők. sz.:  
522988/1; 
2019. 03. 25. 

Jegyzőkönyv érvényesség 

ellenőrzés. 
 

 
 
 
 
 
 

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
 

Megrendelő: Penta-Kör Mérnökszolgálati Kft. 
9012 Győr, Vadvirág utca 24. 2. em. 5. 

Projekt: Uraiújfalu, Szentivánfa, Keverő üzem 
(2019/K/01788)  

 
Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 522988/1  

 
A NAH által NAH-1-1398/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

 
 
 

Analitika kezdete: 2019. 03. 14. 
Analitika vége: 2019. 03. 22. 

 
 
 

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget. 
A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére 

bocsátott mintákra vonatkoznak. 
A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes 

terjedelmében sokszorosítható. 
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Projekt: 
Uraiújfalu, Szentivánfa, Keverő 
üzem (2019/K/01788) 

Vizsg. jegyzők. sz.:  
522988/1; 
2019. 03. 25. 
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Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) 

Mintatípus: Felszín alatti víz 
  

(1) MSZ 1484-7:2009 
(2) WBSE-26:2009 5.2. szakasz 

(3) WBSE-75:2011 

Minta jele 
Összes alifás szénhidrogén 

(TPH C5-C40) 1, 2, 3 
g/dm3 

05/1 <50 
05/2 <50 
05/3 <50 
M1 227 
M2 <50 
F10 <50 
F12 <50 
F17 <50 

 
A vizsgálatok során használt készülékek: HP-6890-GC_08-FID/FID; HP-6890-GCMS_09-5975 
 
 
2019. március 25. 

 
Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles. 

 Filep Zoltán 
 Laboratóriumvezető 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ANTONI
ZSOLT TAMÁSNÉ ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.04.24. 19.39.09


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: TAKÁCS ZITA
Születési hely: SÁRVÁR
Születési dátum: 1961.11.29.
Anyja neve: MESTERHÁZY IRÉN


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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